
Anlagen der Wasserversorgung 2021/2022

01.01.2021 bis 01.01.2022 bis Veränderung

31.12.2021 31.12.2022 zum Vorjahr

1 Quellen

Hintertal 7 7 0

Talgraben 5 5 0

Sandreisi 7 7 0

Biezwil 2/5 1 1 0

Stockeren 4 4 0

Total 24 24 0

2 Reservoir

Sammelbassin Sandreisi m
3 160 160 0

Sammelbassin Bellevue m
3 500 500 0

Reservoir Jungbann m
3 2350/650 2350/650 0

3 Pumpwerke

GWPW Hägni 

Pumpenleistung l/min 2'630 2'630 0

Geförderte Wassermenge m
3 224'782 260'015 35'233

Geförderte Wassermenge % 44.11 49.20

Betrieb Pumpen 1 und 2 Std. 2'999 3'420 421

PW Sandreisi 

Pumpenleistung l/min 750 750 0

Geförderte Wassermenge m
3 73'037 74'947 1'910

Geförderte Wassermenge % 14.33 14.18

Betrieb Pumpe Std. 1'932 1'993 61

PW Bellevue 

Pumpenleistung l/min 3'600 3'600 0

Geförderte Wassermenge m
3 211'760 193'570 -18'190

Geförderte Wassermenge % 41.56 36.62

Betrieb Pumpen 1 und 2 Std 2'190 2'010 -180

Total 

Pumpenleistung l/min 6'980 6'980 0

Geförderte Wassermenge m
3 509'579 528'532 18'953

4 Schieber

Hauptleitungen/Schieber Stk. 373 391 18

Hauptleitungen/Klappen Stk. 37 37 0

Hausanschlüsse (Kombi T1, Anschlussschieber, 

Anbohrschieber,Brunnen)
Stk.

950 965 15

Hydrantenleitungen Stk. 65 65 0

PW/Reservoir Stk. 28 28 0

Quellleitungen Stk. 3 3 0

Entleerungen Stk. 22 22 0

Total Stk. 1'478 1'511 33

5 Leitungsnetz

Anschlussleitung (normal, gemeinsam, intern) Km 27.652 27.828 0.176

Hauptleitung (Hauptleitung, Versorgungsleitung, Zubringerleitung) Km 29.141 29.156 0.015

Hydrantenanschlussleitung Km 1.076 1.076 0

Quellleitung (Quellleitung, Quellableitung) Km 7.278 7.278 0

Total Km 65.147 65.338 0.191

6 Hydranten St 240 240 0

7 Öffentliche Brunnen

Privat 26 26 0

An der WV angeschlossen mit Zähler 18 18 0

An der WV angeschlossen ohne Zähler 21 21 0

Total 65 65 0



8 Kunden

Anzahl Einwohner E 3'710 3'750 40

Abonnenten Wasser A 992 984 -8

9 Wasserbeschaffung

Aufbereitet m
3 509'579 528'532 18'953

Nutzung m
3 398'098 412'970 14'872

Feuerwehr / RKZ m
3 30'000 30'000 0

Verluste m
3 81'481 85'562 4'081

% 15.99 16.19 0.20

10 Wassernutzung

Haushalt / Gewerbe m
3 214'815 209'147 -5'668

Industrie m
3 103'914 113'155 9'241

Öffentliche Brunnen / Schwimmbad m
3 54'487 61'476 6'989

Landwirtschaft ohne ARA m
3 22'619 27'031 4'412

Landwirtschaft mit ARA m
3 2'263 2'161 -102

Feuerwehr /Ausbildungszentrum / Eigengebrauch EVB m
3 30'000 30'000 0

Total m
3 428'098 442'970 14'872

11 Verbrauchskenndaten

Pro Kopf Verbrauch lt/T 316 324 7

12 Energieeinsatz

GWPW Hägni kWh 116'670 135'948 19'278

PW Sandreisi kWh 29'860 30'549 689

PW Bellevue kWh 55'500 52'216 -3'284

Total kWh 202'030 218'713 16'683

13 Energiekosten

GWPW Hägni Fr. 27'520 32'062 4'542

PW Sandreisi und Reservoir Sandreisi Fr. 6'700 7'082 382

PW Bellevue,Reservoir Bellevue und Jungbann Fr. 12'400 12'046 -354

Total Fr. 46'620 51'190 4'570

14 Leitungsdefekte

Büren Stk. 16 13 -3

Büren Privat Stk. 17 12 -5

Auswärtige Stk. 6 7 1

Total Stk. 39 32 -7
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